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GEMEINDE PRUTTING
KIRCHSTRASSE 5
83134 PRUTTING

Datum 30.11.2018
Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1416297 - 737634
Auftrag 1416297
Analysennr. 737634 Trinkwasser
Projekt 14339 RU / Sonstige
Probeneingang 28.11.2018
Probenahme 27.11.2018 12:50
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 966357
Zapfstelle HB Kdnigsberg, PN-Hahn zw. Spiral-Innen- u. -Aussenbecken
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Temperatur (vor Ort) 10,1
Entnahmestelle WVA
. Sammelmessstelle
Objektkennzahl 1230018700656
Hinweis:
Die Probenahme (mikrobiologische Parameter) erfolgte nach Zweck "a".
Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV /
chemisch-technische und hygienische Parameter
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Sensorische Prifungen
Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
Verfahren A
Geruch (vor Ort) ohne DEV B 1/2:1971
Geschmack organoleptisch (vor Ort) ohne DEV B 1/2:1971
Tritbung (vor Ort) klar DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
Mikrobiologische Untersuchungen
Koloniezahl bei 20°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV 8§15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

TrinkwV: zulassiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten
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PRUFBERICHT 1416297 - 737634

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriutungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebritungszeit bis zur endgultigen Auswertung bei 4°C gekuhlt gelagert (gemaf DIN EN ISO 8199 : 2008-01).

Zur Identifikation und Bestéatigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass
Library V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Prufungen: 28.11.2018
Ende der Prifungen: 30.11.2018

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt mdéglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
diesem Prifbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemaR Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Dr. Achrainer, Tel. 08143/79-149
FAX: 08143/7214, E-Mail: Florian.Achrainer@agrolab.de
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