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Auftraggeber: Gemeinde Prutting L“"ﬂ‘f’”f .y g
Entnahmestelle(n): Brunnen Il Irlach ing, 2 {, Fed. 2520
Datum der Probenahme: 14.02.20 < ‘ty
Probenehmer: Hr. Berger — U ALY -
Anlage(n): Priifbericht(e) “No2.0¥ Lozo

Auswertung der Priifergebnisse
mit Anlagen zur Vorlage beim Wasserwirtschaftsamt
im Rahmen des EUV-Jahresberichts

Die Untersuchungen auf die chemischen Parameter der Anlage 2 TrinkwV ergeben
_ soweit untersucht - keinen Grund zur Beanstandung.

Bis auf die grenzwertiiberschreitenden Werte far Eisen und Mangan sind sind auch bei
den Indikatorparametern (Anlage 3 TrinkwV) - soweit untersucht - die Grenzwerte
eingehalten.

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden,
sind an und fir sich erfillt. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 groBer als 0,2 mmol/l ist,
darf jedoch nach § 17 Absatz 3 TrinkwV in Verbindung mit der Bewertungsgrundlage ftir
metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamts vom Marz
2017 (Metall-Bewertungsgrundlage des UBA) schmelztauchverzinkter Stahl (bei Neuin-
stallationen) ohne Einzelfallpriifung nach DIN EN 15664 Teil 1 nicht mehr verwendet
werden. Im Warmwasserbereich wird im Ubrigen generell - d. h. unabhéngig vom
Chemismus - von der Verwendung verzinkten Stahls abgeraten (Metall-Bewertungs-
grundlage des UBA). Da die Leitfahigkeit (bei 20°C) gréRer als 500 uS/cm ist, kann dar-
uber hinaus die Korrosionswahrscheinlichkeit bei Edelstahlplattenwarmetauschern, die
mit Kupfer hartgelétet sind, erhéht sein.

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei.

Eching, den 25.02.2020
staat Zéepr. Lebensmittelchemiker

/ kew Pr. Timmm Bucse
vom Bayar La ¢ e Umwal

Gandiger in der
Wasserwirtochaft
fur Eigeniberwachung
Wasserversorgungsanlagen

gem. § 1 VPSW 2010




DOC-5-5336816-DE-P1

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstraie 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

: Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

Your labs. Your service.

EC-:S eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de
g Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching
&
> GEMEINDE PRUTTING
KIRCHSTRASSE 5
83134 PRUTTING

Auftrag
Analysennr.
Projekt
Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Untersuchungsart

el. Leitfahigkeit bei 25°C [uS/cm] (vor
Ort, nicht akkreditiert)

pH-Wert (vor Ort, nicht akkreditiert)
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Einheit

24.02.2020
9600852

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT 1564562 - 375840

1564562 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EUV)

375840 Trinkwasser

14089 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EUV +Gruppe B)
15.02.2020

14.02.2020 09:20

Firma Josef Berger Josef Berger

926992

LFW, Vollzug EOV

667

7,31

WVA

BRUNNEN Il Irlach
4110813900034

Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EOV /
chemisch-technische und hygienische Parameter

DIN 50930
TrinkwV / EN 12502 Methode

Verfahren A
DEVB 1/2: 1971
| DINENISO7027:2000-04

Ergebnis Best.-Gr.

Anionen

Saurekapazitét bis pH 43
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Geschéftsfithrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Temperatur bei Titration KB 8,2 °C 12,6 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KS 4,3 °C 15,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur (Labor) °C 12,6 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Wassertemperatur (vor Ort °C 9,7 DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) Slem 552 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) S/cm 616 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11

H-Wert (Labor 7,55 0 6,6-9,56 DIN EN 1SO 10523 : 2012-04
SAK 436 nm (Farbung, quant. m-1 <0,1 0,1 05 DIN EN ISO 7887 : 2012-04
SAK 254 nm m-1 <0,1 0,1 DIN 38404-3 : 2005-07
Kationen

50 [ DINENIO 7202 201701 |
-———Zaa0s || . [ ONS(BommiARR

o0 || DNENISOTze2: BT |
—

| DINENIOf7292: 201701
[ | DINISO 15923-1:2014-07
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é Datum 24.02.2020
s Kundennr. 9600852
* PRUFBERICHT 1564562 - 375840
2 DIN 50930
; Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
2 [Chiorid (C]) mgll 69 1 250 DIN SO 15923-1 : 2014-07
3 |Sulfat (SO4) mg/| 13,0 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
€ |Orthophosphat (0-P0O4) mg/! <0,05| 0,05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
g |Kieselsdure (8i02) mg/l 11 0,1 DIN EN 1SO 17294-2 ; 2017-01
'2 Nitrat (NO3) mg/l 11,2 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
2 |Nitrit (NO2) mg/| <0,02| 0,02 05 * DIN ISO 15923-1 : 2014-07
§ Summarische Parameter
2lboc [mg/! | <05/ 05 | 1 DIN EN 1484 : 1997-08 |
% Anorganische Bestandteile
£ [Mangan (Mn) mg/l 5| 0,005 0,05 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
£ |Eisen (Fe) mg/l 0| 0,005 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
& |Aluminium (Al) mgll <0,02| 0,02 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
,:5:_3 Gasférmige Komponenten
'S |Basekapazitét bis pH 8,2 mmol/l 0,45 0,01 <0,2 | DIN 38409-7 : 2005-12
£ |Sauerstoff (02) geldst mg/l 6,3 0,1 >3 ™| DIN EN 25813 : 1993-01
©
£ Pflanzenbehandlungs- und Schiadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)
‘€ |Tetraconazol mg/l <0,000030 (NWG) 0.0000? DIN 38407-36 : 2014-09
S Atrazin-desethyl-desisopropyl mgl/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 DIN 38407-36 : 2014-09
% Clodinafop mg/l <0,00002| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
§ Berechnete Werte
@ |Calcitlésekapazitét mgl/l ] =31 5 DIN 38404-10 : 2012-12
z Sattigungsindex Calcit (S1) 0,35 DIN 38404-10 : 2012-12
8 Freie Kohlensaure (CO2) mg/l 20 Berechnung
'-g KKc>Il<1lenstoffdioxid, tiberschiissig (aggressiv) mg/l 0,0 Berechnung

(KKG)
% Kohlenstoffdioxid, zugehdrig (KKG) mg/l 20 Berechnung
@ |delta-pH 0,26 Berechnung
& |Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC 0,25 Berechnung
£ [pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 7,55 6,5-9,5 DIN 38404-10 : 2012-12
E pH bei Calcitsatt. d. Calcit (pHe tb) 7,30 DIN 38404-10 : 2012-12
Q Gesamthérte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,39 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
= Gesamthérte °dH 19,0 03 DIN 38409-6 : 1986-01
@ |Hartebereich * hart WRMG : 2013-07
@ |Carbonatharte °dH 18,0 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
€ |Kupferquotient S * 47,63 >1,5 1  Berechnung nach DIN EN
2 12502 : 2005-03
o |Lochkorrosionsquotient $1* 0,10 <0,5 ™| Berechnung nach DIN EN
£ 12502 : 2005-03
5 |Zinkgerieselquotient S2 * 2,56 >3/< 1|  Berechnung nach DIN EN
g 12502 : 2005-03
E |lonenbilanz % 0 Berechnung
& Mikrobiologische Untersuchungen
§ |Coliforme Bakterien KBE/100m! 0 0 0 DIN EN SO 93061 : 2017-09 |
£ |E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN SO 9308-1: 2017-09 |
O
§ 4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.
2 12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innerm von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei
g Korrosionsbelastung durch Wésser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit”
3 13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
8 Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"”
£ 14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)
©
£
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sse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaB ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebni
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Datum 24.02.2020

Kundennr. 9600852

PRUFBERICHT 1564562 - 375840

TrinkwV: zuléssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die Probenahme erfolgte geméR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit

Mangan (Mn) 0,055 mgll Hochstwert liberschritten

Eisen (Fe) 0,40 mgll Héchstwert {iberschritten

Basekapazitét bis pH 8,2 0,45 mmol/l Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten

Anmerkung: GemaR §16 TrinkwV sind Unternehmer und sonstige Inhaber von Wasserversorgungsanlagen im Sinne
des § 3 TrinkwV verpflichtet, die Uberschreitung von Grenzwerten bzw. die Nichteinhaltung von Anforderungen
unverziiglich dem Gesundheitsamt anzuzeigen und erforderlichenfalls Untersuchungen zur Aufkldrung der Ursache
und MaBnahmen zur Abhilfe durchzufiihren.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebriitungszeit bis zur endgtiltigen Auswertung bei 4°C gektinlt gelagert (gemaR DIN EN 1SO 8199 2008-01).

Zur Identifikation und Bestatigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass
Library V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Priifungen: 15.02.2020
Ende der Priifungen: 24.02.2020

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prilfgegenstinde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in
diesem Prifbericht werden gemal der mit Ihnen schriftlich gemas Auftragsbestitigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:20085, Abs. 5.10.1 berichtet.

Ja_,_ M

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de

Kundenbetreuung
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AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Datum 24.02.2020
. Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1564562 - 375840
Auftrag 1564562 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EUV)
Analysennr. 375840 Trinkwasser
Projekt 14089 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EQV +Gruppe B)
Probeneingang 15.02.2020
Probenahme 14.02.2020 09:20
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 926992
Untersuchungsart LFW, Vollzug EOV

el. Leitfahigkeit bei 25°C [uS/cm] (vor 667
Ort, nicht akkreditiert)

pH-Wert (vor Ort, nicht akkreditiert) 7,31

Entnahmestelle WVA
: BRUNNEN Il Irlach
Objektkennzahl 4110813900034

Chemische Parameter der Anlage 2 Teil L und Il TrinkwV (ohne Pflanzenschutzmittel und
Biozidprodukte)

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV / EN 12502 Methode

Anionen
Nitrat (NO3) mg/l 11,4 1 50 DIN 1SO 159231 : 2014-07 |
Nitrit (NO2) mg/l <0,02| 0,02 05 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,22 1 Berechnung
Anorganische Bestandteile
Arsen (As) mg/l I 0,007] 0,001 | 001 | [ DINEN SO 17284-2: 201701 |

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

TrinkwV: zuléssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der petreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachwelsgrenze nicht

nachzuweisen.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN 1SO 5667-5 : 2011-02; DIN EN I1SO 19458 : 2006-12

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Beginn der Prifungen: 15.02.2020
Ende der Priifungen: 24.02.2020

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemé&f der mit Ihnen schrifilich gemal Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der
ISO/EC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Datum 24.02.2020
Kundennr. 9600852

" * " gekennzeichnet

PRUFBERICHT 1564562 - 375840

b

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
Kundenbetreuung

Seite 5 von 9

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaf ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol *

Ust.VAT-ID-Nr: Geschaftsfithrer Eine Zweigniederlassung \\&\'//;,/ f;;‘?‘i‘?
DE 128 944 188 Dr. Carlo C. Peich der AGROLAB Labor GmbH ins——= I’ DAkkS
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg, im/_\ A\

dshut, HRB 7131 5NN 4ahmeme,. -~ Deutsche
AUBILARERHIR, KB S AN ﬁi‘;f"/ Akkreditierungsstelle

D-PL-14289-01-00




Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * * gekennzeichnet.

DOC-5-5336816-DE-PG

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg :
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

GEMEINDE PRUTTING
KIRCHSTRASSE &
83134 PRUTTING

Datum 24.02.2020

Kundennr. 9600852
PRUFBERICHT 1564562 - 375840
Auftrag 1564562 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EUV)
Analysennr. 375840 Trinkwasser
Projekt 14089 Trinkwasseruntersuchung Chemie (EUV +Gruppe B)
Probeneingang 15.02.2020
Probenahme 14.02.2020 09:20
Probenehmer Firma Josef Berger Josef Berger
Kunden-Probenbezeichnung 926992
Untersuchungsart LFW, Vollzug EUV
el. Leitfahigkeit bei 25°C [uS/cm] (vor 667
Ort, nicht akkreditiert)
pH-Wert (vor Ort, nicht akkreditiert) 7,31
Entnahmestelle WVA
. BRUNNEN Il Irlach
Objektkennzahl 4110813900034
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil I Nr. 10 TrinkwV)

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)
Tritosulfuron mgl/l <0,000025| 0,000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluopyram mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dicamba mg/l <0,000050| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Ethofumesat mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flumioxazin mg/l <0,000050 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mesotrione mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chlorthalonil mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Deltamethrin mg/l <0,00003| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Fenpropimorph mg/l <0,00001]| 0,00001 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Lambda-Cyhalothrin mg/l <0,000050| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Pendimethalin mg/l <0,000020| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Prosulfocarb mg/l <0,00005| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Aclonifen mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Amidosulfuron mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Atrazin mg/| <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Azoxystrobin mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bentazon mg/! <0,000015 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Boscalid mg/! <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bromacil mg/l <0,00002 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bromoxynil mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Carbendazim mgl/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chloridazon mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chlortoluron mg/l <0,00001 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Clomazone mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
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PRUFBERICHT 1564562 - 375840
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV / EN 12502 Methode
Clopyralid mg/l | <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014%
Clothianidin mgl/l | <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Cyflufenamid mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Cymoxanil mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Cyproconazol mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylatrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002| 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Difenoconazol mgl/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diflufenican mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimefuron mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethachlor mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethenamid mg/! <0,000015 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethoat mg/| <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethomorph mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimoxystrobin mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Epoxiconazol mgl/l <0,000030 (NWG) 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Ethidimuron mgl/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-08
Flazasulfuron mgl/l <0,000050 (NWG)| 0,0001 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flonicamid mgl/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Florasulam mg/! <0,000015 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluazifop mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluazinam mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flufenacet mg/l <0,000020| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluopicolide mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-08
Fluroxypyr mg/l <0,00005 (NWG)| 0,0001 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flurtamone mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Flusilazol mg/| <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Haloxyfop mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Imazalil mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Imidacloprid mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
lodosulfuron-methy! mg/l <0,000050 (NWG)| 0,0001 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
loxynil mgl/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Iprodion mgl/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoproturon mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoxaben mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Kresoximmethy! mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Lenacil mg/l <0,000015 (NWG) 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mandipropamid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
MCPA mgl/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mecoprop (MCPP) mg/! <0,00001 (NWG)| 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mesosulfuron-methyl mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metalaxyl mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metamitron mgl/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Methiocarb mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metobromuron mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor (R/S) mg/! <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metosulam mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metribuzin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
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PRUFBERICHT 1564562 - 375840
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV /EN 12502 Methode

Metsulfuron-Methyl mgl/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Myclobutanil mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 DIN 38407-36 : 2014-09
Napropamid mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Nicosulfuron mgll <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Penconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pethoxamid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Picloram mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-35 : 2010-10
Picolinafen mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Picoxystrobin mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pinoxaden mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 DIN 38407-36 : 2014-09
Pirimicarb mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Prochloraz mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propamocarb mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propazin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propiconazol mg/| <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propoxycarbazon mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propyzamid mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Proquinazid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Prosulfuron mg/! <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Prothioconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pyrimethanil mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pyroxsulam mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinmerac mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinoclamin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,000025 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinoxyfen mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Rimsulfuron mg/| <0,000015 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Spiroxamine mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Sulcotrion mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebuconazol mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebufenpyrad mg/! <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Thiacloprid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Thiamethoxam mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Thifensulfuron-Methy! mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triadimenol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triasulfuron mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tribenuron-methyl mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triclopyr mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Trifloxystrobin mg/| <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triflusulfuron-methyl mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triticonazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
2,4-Dichlorphenoxyessigséure (2,4-D) mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Topramezone mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
PSM-Summe mg/l 0 0,0005 Berechnung

TrinkwV: zuldssiger Héchstwert / geford
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von me
Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spa
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zelchen "<....(NWG)" oder n.n. in der

nachzuweisen.

Ust./VAT-ID-Nr: Geschéftsfithrer
DE 128 944 188 Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

erter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
tallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"

Ite Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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Datum 24.02.2020

Kundennr. 9600852

PRUFBERICHT 1564562 - 375840
Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 200612

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV

eingehalten
Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich 0 gesetzt.,

Beginn der Prifungen: 15.02.2020
Ende der Priifungen: 24.02.2020

Die Prilfergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugswelse Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemél Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
Kundenbetreuung
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